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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Grabenstéatt
SchloR3str. 15
83355 Grabenstatt

Datum 06.02.2024

Kundennr. 40010580
PRUFBERICHT
Auftrag 1913379
Analysennr. 253592 Trinkwasser
Projekt 14408 RU / Sonstiges
Probeneingang 06.02.2024
Probenahme 05.02.2024 10:25
Probenehmer AGROLAB Jirgen Christiansen (613)
Kunden-Probenbezeichnung G2
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle Gemeinde Grabenstatt
Messpunkt Hochbehéalter Marwang
Objektkennzahl 1230018919241

DIN EN
12502 /
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV UBA Methode
Sensorische Prufungen
Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A

Geruch (VOF Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Tribung (vor Ort) 9 klar visuell
gcragchmack organoleptisch (vor ohne DEV B 1/2: 1971
Physikalisch-chemische Parameter
\Wassertemperatur (vor Ort) °C \ 7,1 \ \ | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Anionen
Nitrat (NO3) ‘mg/! \ 15/ 1 | 50 | | DINISO 15923-1 : 2014-07 |

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie

2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02
Die vollstandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfugbar.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten
Ust./VAT-ID-Nr: Geschaftsfuhrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH

Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Beginn der Prifungen: 06.02.2024
Ende der Priifungen: 06.02.2024

1913379
253592 Trinkwasser

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

06.02.2024
40010580

Datum
Kundennr.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepriften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prufbericht dargesteliten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Prufbericht werden geméaR der mit lhnen schriftlich geman
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Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-102
FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam?2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

der AGROLAB Labor GmbH

Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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